Pelski Zwigzek Dziatkowcow

S arzyszenie ogrodowe w Warszawie

{00 "ZATISZE" we Wroctawiu

ul. Czackiege 53, 51-607 Wroctaw .
rEGCIRepulammimUizytkowania Sieci Energetycznej w ROD ZACISZE we Wroctawiu

Kolonia Czarna Woda

§1

Podstawg opracowania Regulaminu sg przepisy uchwaty nr 285/2015 Prezydium
Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii
elektrycznej w rodzinnych ogrodach dziatkowych oraz Statutu PZD .

Regulamin obowiazuje wszystkich dziatkowcéw podtaczonych do sieci energetycznej
na Kolonii Czarna Woda w ROD ZACISZE we Wroctawiu.

§2

Regulamin okresla wymagania jakie winna spetnia¢ instalacja elektryczna w altanie
ogrodowej i instalacja podiaczeniowa, zasady podigczenia dziatki do ogrodowej sieci
energetycznej oraz zasady korzystania, rozliczania i wnoszenia optat za energie elektryczna.

§3

Instalacja elektryczna w altanie dziatkowej oraz instalacja podtaczeniowa dziatki do

sieci ogrodowej jest wiasnosciag dziatkowca, winna by¢ wykonana przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami SEP, z zachowaniem zasad bezpieczefistwa i ochrony
przeciwporazeniowej oraz wymogow polskiej normy PN-HD 60364 , Instalacje elektryczne
niskiego napiecia”.

§4

Kazda dziatka korzystajaca z sieci energetycznej jest podtaczona do szafki licznikowo-
zasilajacej z przeznaczonym dla niej licznikiem pomiarowym. Zabroniona jest jakakolwiek
ingerencja dziatkowca lub osob przez niego upowaznionych w instalacje energetyczng
ogrodu, w tym w szczegdlnosci w szafki licznikowo-zasilajgce, w ktdrych znajdujg sie liczniki
pomiarowe i zabezpieczenia przedlicznikowe.

§5

Energia elektryczna do ogrodu dostarczana jest na podstawie umowy zawartej
pomiedzy Zarzadem ROD ZACISZE a dostawcy energii - TAURON Dystrybucja S.A. wg grupy
taryfowej G-11.
Energia doprowadzana jest do szafki przytaczeniowej znajdujacej sie na $cianie Domu
Dziatkowca przy ul. Czackiego 53. W szafce znajduje sie zabezpieczenie gtéwne oraz licznik
gtéwny bedacy podstawa rozliczen z dostawca energii.
W szafce znajduje sie podigczenie Domu Dziatkowca oraz podtaczenie ogrodowe;j

sieci energetycznej. Podigczenie ogrodowe;j sieci energetycznej jest wyposazone w osobne
zabezpieczenie gtéwne oraz w licznik zuzycia energii przez sie¢ ogrodows.
Od szafki przytaczeniowej wykonano ogrodowsg sie¢ energetyczna utozong pod ziemia
wzdiuz alejek ogrodowych. Sie¢ jest wyposazona w 7 szafek licznikowo-zasilajacych stuzgcych
do podfgczenia dziatek. W szafkach znajduja sie liczniki mierzace zuzycie energii przez
dziatkowcow.

§6

Warunki wykonania instalacji elektrycznej na dziatce:

str.1z5



1. Instalacja elektryczna w altanie winna byé wykonana jako jednofazowa w ukfadzie TN-S
przewodem miedzianym tréjprzewodowym YDY z podwdjng powtoky poliwinylowa koloru
biatego o przekroju min. 1,5 mm?, sktadajagcym sie z przewodu fazowego oznaczonego
kolorem czarnym, bragzowym lub szarym, przewodu zerowego (neutralnego) oznaczonego
kolorem niebieskim oraz przewodu ochronnego oznaczonego kolorem z6ttozielonym.

2. Instalacja winna sktada¢ sig z min. dwdch oddzielnych obwodéw: obwodu gniazd i obwodu
punktéw odwietleniowych. W jednym obwodzie nie moie byé wiecej niz 5 gniazd lub 5
punktoéw oswietleniowych.

3. Kaidy obwod instalacji winien byé zabezpieczony jednobiegunowym wytacznikiem
nadprgdowym 10A o natychmiastowym dziataniu, chronigcym obwdéd przed skutkami
przecigzen oraz zwarc.

4. Zabronione jest stosowanie potfaczen poprzez skrecanie przewodoéw. Potaczenia i
rozgatezienia przewodéw winny byé wykonane wytgcznie w puszkach rozgateinych
zawierajacych odpowiednie zaciski, w sposéb pewny, trwaly i chronigcy przewody przed
wilgocia lub korozja.

5. Przewdd fazowy (patrzac z przodu) zawsze musi by¢ podtaczony z lewej strony kazdego
gniazda, przewdd neutralny z prawej strony a przewdd ochronny winien by¢ podiaczony do
bolca ochronnego w kazdym gnieZdzie i do kazdego punktu o$wietleniowego.

6. W przypadku niedoprowadzania instalacji elektrycznej do altany (np. w przypadku braku
altany) zaleca si¢ montaz gotowej tablicy rozdzielczej wraz z zabezpieczeniem i gniazdami
(montaz na fundamencie przy ogrodzeniu dziatki) np. rozdzielnica RBOX 240/2x230 V +
2P/B16/0,03AC.

§7
Warunki wykonania instalacji podtaczeniowej:

1. Instalacja podtgczeniowa winna by¢ wykonana przewodem miedzianym tréjprzewodowym
dostosowanym do utozenia w ziemi YKY z podwéjng poliwinylowa powfoka izolacyjna koloru
czarnego o przekroju 3 x 2,5-4 mm?. Zabronione jest wykonywanie podiaczenia za pomoca
przewoddw aluminiowych, sktadajacych sie z linek lub nie dostosowanych do uloienia w
ziemi.

2. Przewdd podtaczeniowy winien byé utoiony w ziemi, w wykopie o szer. 20 cm na
gtebokosci min. 60 cm w sposob zapobiegajacy jego naciggnieciu. Przed szafkg licznikowo-
zasilajacg w alejce i przed altang ogrodowa przewdd podiaczeniowy winien byé utozony w
petle o dtugosci min. 50 cm. Po utozeniu w wykopie przewdd winien byé przysypany min. 15
cm warstwg piasku lub czystej ziemi, na ktérej nalezy utozyé niebieska folie sygnalizacyjna.
Zabronione jest przysypywanie przewodu podigczeniowego kamieniami badz gruzem oraz
uktadanie na przewodzie np. cegiet itp. materiatéw. Zalecane jest ulozenie przewodu
podfgczeniowego w specjalnych rurkach zabezpieczajacych typu AROT.

§8
Warunki podfaczenia do ogrodowej sieci energetyczne;j:
1. Podfaczenia przewodu instalacji podtgczeniowej dziatki do szafki licznikowo-zasilajacej (do
ogrodowe;j sieci energetycznej) znajdujacej sie na alejce ogrodowej moze dokona¢ jedynie
osoba (elektryk) upowazniona przez Zarzad ROD.
2. Podtaczenie takie (poza podtaczeniem przy uruchamianiu sieci) dokonywane jest na koszt
dziatkowca.
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3. Podtaczenia moina dokona¢ wylacznie po catkowitym wykonaniu instalacji
podiaczeniowej i instalacji w altanie oraz po dostarczeniu do Zarzadu protokotu
potwierdzajgcego prawidtowosc tego wykonania.

4. Przewdd podtaczeniowy winien byé podtaczony bezposrednio do zaciskéw wyjsciowych
licznika pomiarowego w szafce licznikowo-zasilajacej. Kazdy licznik  pomiarowy
zabezpieczony jest jednobiegunowym wytacznikiem nadpradowym, ktéry zamontowany jest
przed licznikiem pomiarowym i stanowi integralng czesé ogrodowej sieci energetycznej.

5. Samowolne podtgczanie, bez zgody Zarzadu ROD, jest zabronione i bedzie skutkowac
natychmiastowym odtaczeniem dziatki od sieci ogrodowe;.

§9

Warunki korzystania z energii elektrycznej:
1. Do bezposredniego pomiaru mocy czynnej energii elektrycznej pobieranej przez kaida
dziatke zastosowano liczniki pomiarowe. Kazdy licznik jest zabezpieczony wytgcznikiem
nadpradowym, ktéry stanowi zabezpieczenie przedlicznikowe (nie jest on zabezpieczeniem
instalacji dziatkowca).
2. Wartos¢ zabezpieczenia przedlicznikowego wynika bezposrednio z przewodu przekroju
przewodu instalacji energetycznej zasilajgcej szafke licznikowo-pomiarowa i odpowiada
przydzielonej dla kaidej dziatki mocy przytaczeniowej. Zabronione jest samowoline
wytaczanie zabezpieczen przedlicznikowych.
3. Miejscem rozgraniczenia instalacji energetycznej ogrodu i instalacji podtaczeniowej dziatki
sg zaciski wyjsciowe licznika pomiarowego znajdujacego sie w szafce licznikowo-zasilajace;j.
4. Wszystkie szafki licznikowo-zasilajgce, w ktérych znajdujg sie liczniki sg zamkniete i
zabezpieczone zatozonymi plombami.
5. Wszelka ingerencja w instalacje energetyczng ogrodu, w tym w szczegdlnosci w szafki
licznikowo-zasilajace znajdujace sie na alejkach ogrodowych, bedzie uznana przez Zarzad
ROD za kradziez energii elektrycznej.
6. Instalacja podtgczeniowa i instalacja elektryczna na dziatce (w altanie) winna byé
poddawana, zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane, okresowym (co najmniej raz na pieé
lat) przegladom w zakresie stanu technicznego potaczen, opornosci izolacji przewodéw,
ochrony przeciwporazeniowej oraz uziemien.
7. Odpowiedzialno$¢ za stan techniczny i sprawnosé instalacji elektrycznej w altanie
ogrodowej i instalacji podtaczeniowej ponosi dziatkowiec.
8. Zabronione jest uzywanie energii elektrycznej do celéw zarobkowych, ogrzewania altan
ogrodowych, szklarni, tuneli foliowych, oraz zasilania wszelkiego rodzaju grzejnikéw i
podgrzewaczy wody.

§10
Warunki rozliczania zuzycia energii i wnoszenia optat:

1. Rozliczenie zuzycia energii elektrycznej na dziatce nastepuje na podstawie wskazan
elektronicznych licznikéw pomiarowych znajdujacych sie w szafkach licznikowo-
pomiarowych na alejach ogrodowych, w dwoch okresach rozliczeniowych — w czerwcu i
grudniu kazdego roku.

2. Wysokos¢ opfaty za zuzycie 1 kWh uchwalana jest uchwata Zarzadu ROD i jest to cena 1
kWh wynikajaca z faktur wystawionych przez dostawce energii — TAURON Dystrybucja S.A za
dany okres rozliczeniowy.
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3. Optata ogrodowa energetyczna jest to corocznie uchwalana przez Walne Zebranie, na
wniosek Zarzadu ROD, optata przeznaczona na pokrycie strat powstajacych w trakcie
przesytu energii wewnatrz ogrodu. Podstawg obliczania wysokosci optaty energetycznej jest
réznica pomiedzy roczng optata za dostawe energii elektrycznej do ogrodowej sieci
energetycznej (na podstawie wskazan licznika sieci), a kwotg wynikajaca z zsumowania
wszystkich licznikéw dziatkowych w ROD. W przypadku powstania nadwyzki z tytutu
rozliczenia opfaty energetycznej nie mozna jej przeznaczyé na inne cele niz na obnizenie
optaty energetycznej w przysztym roku lub na naktady na ogrodowa sie¢ energetyczna.

4. Optata za zuzycie energii elektrycznej na dziatce wyliczana jest jako iloczyn zuzycia energii
w kWh i wysokosci optaty uchwalonej przez Zarzad ROD i ptacona jest przez dziatkowcéw w
dwach okresach rozliczeniowych — w czerwcu i grudniu kazdego roku.

5. Na podstawie odczytow licznikdw, Zarzad ROD sporzadza ,Wykaz optat za energie
elektryczng”, ktéry zostanie opublikowany na stronie internetowej ogrodu www.rod-
zacisze.wroclaw.pl w terminie do 10 czerwca za pierwszy okres rozliczeniowy i do 10 grudnia
za drugi okres rozliczeniowy.

6. Dodatkowo informacje o opublikowaniu wykazu i o wysokosci optaty dla danej dziatki
Zarzad ROD przekaze dziatkowcom drogg mailowa i za pomocg SMS (na adres e-mail i nr
telefonu podany przez dziatkowca w danych kontaktowych i potwierdzony zgodg dziatkowca
na taka forme kontaktu). Informacje o wysokosci naleznej optaty moina takze uzyskaé¢ w
Zarzadzie ROD.

7. Opublikowanie wykazu na stronie internetowej ROD www.rod-zacisze.wroclaw.pl, zgodnie
z § 84 Regulaminu ROD, stanowi oficjalne zawiadomienie dziatkowcéw o terminie i
wysokosci naleznych optat.

8. Kazdy dziatkowiec, ktérego dziatka podtaczona jest do ogrodowej sieci energetycznej
winien, bez dodatkowego wezwania lub zawiadomienia, uiici¢ nalezng optate za zuiyta na
jego dziatce energie elektryczng w terminie — do 30 czerwca za pierwszy okres rozliczeniowy i
do 30 grudnia za drugi okres rozliczeniowy.

9. W przypadku nie uiszczenia optaty w okreslonym powyiej terminie, Zarzad ROD naliczy
ustawowe odsetki za zwioke liczac od dnia nastepnego po ustalonym terminie. Jezeli dzien
ustalony jako termin jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin uptywa dnia
nastepnego.

10. W przypadku nie uregulowania naleinej optaty w terminie 14 dni od terminu
okreslonego w pkt. 7, Zarzad ROD odfaczy dziatke od ogrodowej sieci energetycznej.
Powtdrne przylaczenie moze nastapi¢ wytgcznie po uregulowaniu wszystkich zaleglych opfat
wraz z odsetkami, na koszt dziatkowca.

11. W przypadku stwierdzenia samowolnego otwarcia szafki licznikowo-zasilajgcej w celu
podtaczenia dziatki, ktérej uprzednio odtaczono zasilanie z powodu nie optacenia w terminie
naleznosci za zuzyta energie elektryczng lub stwierdzenia nielegalnego poboru energii
elektrycznej albo podtaczenia dziatki z pominigciem licznika pomiarowego oraz ingerencje w
funkcjonowanie licznika, ktéra wplywa na jego prawidlowe funkcjonowanie lub odczyt,
Zarzad ROD uzna takie postepowanie za razace naruszenie prawa, kradziez energii
elektrycznej i bezprawng ingerencje w infrastrukture ROD, co jest zagroione sankcjami
opisanymi w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach
dziatkowych.

12. Wszystkie optaty za energie elektryczng winny by¢ ptacone na rachunek bankowy ROD w
PKO BP nr 20 1020 5242 0000 2302 0148 0565.

§ 11
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Warunki usuwania awarii i zakiocen w dostawach energii elektrycznej:
1. Wszelkie zaktocenia w dostawie energii elektrycznej powstate z powodu awarii ogrodowej
sieci energetycznej nalezy zgtasza¢ do Zarzadu ROD, ktéry zobowigzany jest do ich usuniecia
w mozliwie najkrétszym terminie.
2. W przypadku niemoznosci usunigcia awarii w terminie 5 dni Zarzad ROD zobowiazany jest
powiadomic¢ o tym fakcie dziatkowcow.
3. W przypadku awarii ogrodowej sieci energetycznej powstatej z winy dziatkowca, albo
spowodowanej przecigzeniem lub zwarciem powstalym w instalacji po stronie dziatkowca,
odpowiedzialno$c i koszty naprawy ponosi dziatkowiec, ktéry spowodowat takg awarie.
4. Zabronione jest samodzielne dokonywanie napraw ogrodowej sieci energetycznej lub
zlecanie takich napraw przez dziatkowcow.
5. Zarzad ROD nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu przerw w dostawie energii elektrycznej
do ogrodu powstatych z winy dostawcy energii -~ TAURON Dystrybucja S.A.

§12
Niniejszy regulamin zostat przyjety Uchwata nr ..14../2021 Walnego Zebrania
Sprawozdawczego w ROD ZACISZE we Wroctawiu z dnia 23.08.2021 r. i zastepuje
tymczasowy regulamin korzystania z sieci energetyczne;j.

Przyjgcie przez dziatkowca i podpisanie potwierdzenia otrzymania niniejszego
regulaminu (lub tymczasowego regulaminu korzystania z sieci) jest warunkiem podfaczenia
dziatki do ogrodowej sieci energetyczne;j.
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/Prezes ROD/

Polski Zwigzek Dziatkowcow
Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie
ROD "ZACISZE" we Wroclawiu
ul. Czackizgo 53, 51-607 Wroctaw
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